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[bookmark: _Toc14486_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc13051_WPSOffice_Level2]    一、采购范围
为提高热水供应质量，拟将聚贤楼4、5、6和11号及东学楼38号1楼346间宿舍的热水系统更换为电热水器，项目预算为***元（含安装及辅材配件费）。
（一）设备采购明细清单（本项目为总预算控制价）。
	序号
	地点
	户型
	货物名称
	数量
	单位
	预估单价（元）
	预估总价（元）
	建议品牌

	1
	聚贤楼4号
	一房一厅
	40L储水式电热水器
	60
	台
	
	
	万和、万家乐、美的

	2
	聚贤楼5号
	一房一厅
	40L储水式电热水器
	60
	台
	
	
	万和、万家乐、美的

	3
	聚贤楼6号
	一房一厅
	40L储水式电热水器
	60
	台
	
	
	万和、万家乐、美的

	4
	聚贤楼11号
	单间
	40L储水式电热水器
	138
	台
	
	
	万和、万家乐、美的

	5
	东学楼38号
	单间
（4人宿舍）
	60L储水式电热水器
	28
	台
	
	
	万和、万家乐、美的

	6
	单台安装及辅材配件费（含水管、水阀、弯头、支架等配件费）
	346
	台
	
	
	

	合计
	
	


备注：热水器原厂配置材料外的安装及辅材配件费用按安装地点据实结算。

 （二）供应商需完成如下事项：
供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。
[bookmark: _Toc21508_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc71_WPSOffice_Level2]    二、商务需求
1.★对供应商的资格要求：须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力，具备独立法人资格；
2.具有稳健的财务能力及良好信誉，并具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3.投标人所投产品制造商必须具备管理体系认证，通过IS09001质量管理体系认证，ISO14001环境质量体系认证及具备3C认证证书，且所有证书在有效期内；
4.未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，同时不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中；
5.投标人须对本项目的采购标进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行响应的均视为无效投标，用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标；
6.货物要求：为品牌厂家制造的全新产品，未启封包装，具备出厂合格证，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用;
7.包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，按类型堆放；
8.运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品安全，准时到达目的地；
9.安装要求：为确保安装质量、连贯必和及时性，供应商应拥有销售及安装能力，安装队伍人员必须是经过专业培训的专业人员，安装技术及操作过程符合行业安全规范，安装过程将严格按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全；
10.产品性能必须满足参数要求，验收时需要按照学校要求进行，调试结果必须正常；
11.★采购人在授予合同前可对中标人提供的相关资料真实性进行核实。若采购人发现其资料属于伪造且情况属实，或其资料不符合招标文件对相关资料的要求，招标人将拒绝对中标人授予合同且取消中标人的中标资格，由第二中标候选人作为中标人，以此类推或组织重新招标；
12.★合同签字生效后，电热水器的供货数量和安装时间以甲方书面通知为准，具体数量金额按实结算。
13.付款方式：
合同签定后甲方付30%合同款项进行设备采购，设备安装完工后，甲乙双方办理正式竣工验收及结算手续后，甲方于30个工作日内支付结清剩余款项。
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三、技术参数及要求
（一）技术参数要求：
	序号
	名称
	设备技术参数/性能要求
	单位
	数量

	1
	储水式电热水器
	1.额定容积(L)：40；
2.额定电功率：2.0KW；
3.能效等级：二级及以上；
4.外观设计：圆筒形；
5.安全标准：投标产品必须有国家电热水器行业标准中的防电墙技术，即具有完全防环境漏电技术、环境带电预警功能、并具有国家标准中规定的安全标志；
6.投标产品认证要求：通过3C认证，需提供证明资料；
[bookmark: _GoBack]7.热水器整机质量保证期不少于1年，免费保修期不少于3年。
	台
	318

	2
	储水式电热水器
	1.额定容积(L)：60；
2.额定电功率：2.0KW；
3.能效等级：二级及以上；
4.外观设计：圆筒形；
5.安全标准：投标产品必须有国家电热水器行业标准中的防电墙技术，即具有完全防环境漏电技术、环境带电预警功能、并具有国家标准中规定的安全标志；
6.投标产品认证要求：通过3C认证，需提供证明资料；
7.热水器整机质量保证期不少于1年，免费保修期不少于3年。
	台
	28


 
四、服务需求
（一）货物质量保证期为1年，质量保证期届满后，免费保修期为3年。货物在质量保证期期限内发生质量问题，中标供应商在接到学校通知2个工作日内委派技术人员上门免费保修。免费保修期内，属产品质量问题，中标供应商依然免费维修，对于人为因素造成的损坏，中标供应商只收取维修所需的材料成本费。免费保修期届满后，如学校需要中标供应商继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。
（二）货物验收后1年内，学校因布置变化等原因需要增补合同范围内家电数量时，经双方协商一致后签订补充协议。

五、现场安装地点图
（一）聚贤楼4、5和6号
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（二）聚贤楼11号
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（三）东学楼38号
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